
Neubau Mast Nr. 8a 
2'750'781.1 / 1'173'599.0

L-094561

Mast-Trafostation
Flerden Baria C
S-064371
2'750'792.0 / 1'173'597.2

Neubau 
Trafostation Urmein Coms
2'750'653 / 1'173'241

Neuverlegung 22 kV-Kabel XKDT-YT 3x1x95
ab Mast Nr. 8a bis zur TS Urmein Coms 
in neu zu erstellendem Rohrtrasse
(siehe Grabennormalprofil 1)

Neuverlegung 22 kV-Kabel XKDT-YT 3x1x95
ab Mast Nr. 8a bis zur TS Urmein Coms 
in neu zu erstellendem Rohrtrasse
(siehe Grabennormalprofil 2)

Neuverlegung 22 kV-Kabel XKDT-YT 3x1x95
ab Mast Nr. 8a bis zur TS Urmein Coms 
in bestehendem Rohrtrasse

Trassewechsel
2'750'786.2 / 1'173'455.8 

Trassewechsel
2'750'676.3 / 1'173'236.7




