
KOSTENAUFTEILUNG Kosten Proj. Geb. C Kosten bis Unterstossung

Industriestrasse

Transformator

UG Zentrale 3 1000kVA 41'000.00 123'000.00

DG Zentrale 4 1000kVA 41'000.00 164'000.00

MS Anlagen

UG Zentrale 1 MS Schaltanlage 270'000.00 270'000.00

DG Zentrale 1 MS Schaltanlage 330'000.00 330'000.00

MS Leitung

UG Leitungen StGW 3x240/240 140'000.00 P/km 250.00 35'000.00 250.00 35'000.00

UG-DG Koppelung Zentralen 3x240/240 140'000.00 P/km 170.00 23'800.00

DG, Westreal bis DG Etappe 2 3x240/240 140'000.00 P/km 250.00 35'000.00 300.00 42'000.00 

Anteil Westareal bis Gebäude "B"                          3x240/240 140'000.00 P/km 260.00 36'400.00 250.00 35'000.00

Kabelrohrblock

UG ab Unterstossung Industriestrasse 1 Mit Rohren für HS Kabel 780'000.00 P/km 250.00 195'000.00

UG Westareal 1 Mit Rohren für HS Kabel 430'000.00 P/km 400.00 172'000.00

Kabelverteiler

UG ab Unterstossung Indutstriestrasse 2 Verteiler mit Vorschacht 17'000.00 34'000.00

UG Westareal 4 Verteiler ohne Vorschacht 14'000.00 56'000.00

Muffen/Zugschacht

UG ab Unterstossung Industriestrasse 4 mittel/grosse Zugschächte 25'000.00 100'000.00

UG Westareal 4 mittel/grosse Zugschächte 15'000.00 60'000.00

Messungen

UG 1 MS Zählung Industrie 11'000.00 11'000.00

DG 1 MS Zählung Industrie 11'000.00 11'000.00

Total MS Leitung und Netzbau inkl. Trafo und MS Schaltanlagen 1'656'200.00 112'000.00

Nicht in den Kosten berücksichtigt:

Rückbauten Geb. A/B Mittelspannung StGW

Sanierung Trafostation Geb. B + Erstellung Leitungen Geb J Etappe 3

Unterstossung Industriestrasse


