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Aufbruch

Eigentümer Kat. 3206:
Kanton Zürich
8090 Zürich
Zuständig:
Frau Jasmin Knüseli
Tel. 043/259 21 83
jasmin.knuesli@bd.zh.ch
Pächter:
Herr Arnold Meyer
Tel. 079/335 20 32

Eigentümer Kat. 31336:
Gemeinde Winkel
Selbständiges und dauerndes Recht:
Stiftung Hans Siegrist
Gemeindehaus
8185 Winkel

Rohr 30 PE 150 tiefer legen!
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 Dieser Plan ist nur für EKZ-Leitungen verbindlich. Alle übrigen Werkleitungen sind bei den zuständigen Ämtern abzuklären.

Gemäss Leitungsverordnung muss die Lage der
Kabelrohranlage festgehalten werden. EKZ ist
zum Einmessen der Kabelrohranlage
aufzufordern. Aufwände zum nachträglichen
Orten der Leitung werden verrechnet.

Demontage oder Stilllegung

Kabeleinzug MS / NS / ÖB

Kabeltrasse (Tiefbau)

TRASSE/LEITUNGEN

Legende - Projekt

 Für die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutze der Leitungen ist der Unternehmer verantwortlich, er haftet für Schäden.

Elektrizitätswerke
des Kantons Zürich

Entwurf Gezeichnet Datum Geändert 1 Strassenkl. MassstabGeändert 2 Plotdatum Format

Gemeinde: Ort:
Objekt:

Netzregion Weinland
Deisrütistrasse 12
8472 Seuzach
Tel. 058 359 41 11
Fax.058 359 41 00

Zuständig bei Fragen:
Daniel Wild 058 359 4124
Marc Keller 058 359 4183
Manuel Müller 079 633 1873
Daniel Bürgi 079 902 4431
Victor Filipovic 078 838 2626

Winkel Seebnerstrasse
Neubau priv. TS Postauto Winkel, MS, NS
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Projektnr.: CN-20362

LWL-Kabel von der TS Scheidweg zur TS Seebüel bleibt gemäss Dani Mumentahler in Betrieb

Rohr
Ø

Rohr
Nr.

Kabel
Ø

~Länge
(m) Bezeichnung Einzug

150 10 80 Leerrohr (Vorschacht priv. TS Postauto Winkel - Zürichstrasse)
150 11 3x1x240Al/35 535 priv. TS Postauto Winkel - MN11
150 11 K28 525 priv. TS Postauto Winkel - MN11
150 30 3x1x240Al/35 310 TS Seebüel - priv. TS Postauto Winkel
150 30 K28 300 TS Seebüel - priv. TS Postauto Winkel
120 31 105 Leerrohr (Vorschacht TS Seebüel - VK15 Seebüelstr.)
150 40 5 Vorschacht - priv. TS Postauto Winkel
150 41 5 Vorschacht - priv. TS Postauto Winkel
150 42 5 Vorschacht - priv. TS Postauto Winkel
150 43 5 Vorschacht - priv. TS Postauto Winkel

  Kabelliste / Rohrbelegung


