
Claudio Maggio
Polygonlinien

Claudio Maggio
Beschriftung
Trafostation Baguggiweg neu

Claudio Maggio
Beschriftung
Bestehende MS Kabelleitung auf neuer Trafostation Baguggiweg einschlaufen

Claudio Maggio
Beschriftung
Schaltstation Panxen

Claudio Maggio
Beschriftung
Bestehende MS Kabelleitung XKDT-YT 3x1x95/25mm2 Cu




