
TP: = Technischer Platz
ESTI: = ESTI-Nummer
A: = Leiterzahl, Querschnitt, Material
Typ: = Kabeltyp
Info: = Zusatzinfo
l: = Länge in m
BJ: = Baujahr

KABELLEITUNG
FREILEITUNG

MUFFE

MG = Kabelmuffe gerade
MX = Crossbondingmuffe
MXE = Crossbondingmuffe Schirm geerdet
MXG = Crossbondingmuffe gerade verbunden

Abkürzungen Muffen

Abschnittbezeichnung

Abkürzungen Freileitung

FREILEITUNGS-MAST

ES = Erdseil
LWL = LWL - Leiter
LWL im ES = LWL - in Erdseil
KOM = Komunikationskabel
KOM im ES = Kommunikationskabel im Erdseil
BM = Betonmast
SM = Stahlmast
GM = Gittermast
HZ = Holzmast

1x240 mm² Einleiterkabel
3x95 mm² Dreileiterkabel
3x1x95 mm² Dreileiterkabel (3 Einleiterkabel verseilt)
3x(1x800Alrm/95Cu) 3 Einleiterkabel

Leiterzahl x Querschnitt

Gemeindegrenzpunkt Erdung Fremdanlagen

ImaxB = maximaler Betriebsstrom

Allgemeine Symbole

Trennstelle

Legende
KABELLEITUNG FREMD
FREILEITUNG FREMD

Achtung Feld =F01 SS-KUPPLUNG:
Befehl Leistungsschalter -Q0 Aus unverriegelt mit
SS-Trenner -Q1 und -Q2 jedes Feld!
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Verbunden
UW SP Fideris Ausser Betrieb

M107BM107A

GEM. GRENZE
BAD RAGAZ/MAIENFELD

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1044
L-0225177
3x300mm²
AT2 Ald

440m
2017

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1041
L-0225178
3x300mm²
AT2 Ald

440m
2017

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1043
L-225178
3x300mm²
AT2 Ald

650m
2017

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1046
L-225177
3x300mm²
AT2 Ald

650m
2017

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1073
L-225201
3x1x1200mm²
XDRCU-ALT (ALU)

972m
2017

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0025
L-143148
3x300mm²
Ald

1105m
1993

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1012
L-225201
3x300mm²
Ald

1107m
1993

GEM. GRENZE
LANDQUART

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0024
L-225201
3x300mm²
Ald

1684m
1993

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1014
L-225201
3x300mm²
Ald

197m
1983

GEM. GRENZE
SEEWIS

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0051
L-225201
3x300mm²
Ald

147m
1983

GEM. GRENZE
GRÜSCH

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0050
L-225201
3x300mm²
Ald

343m
1900

GEM. GRENZE
SEEWIS

GEM. GRENZE
GRÜSCH

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0049
L-225201
3x300mm²
Ald

1371m
1983

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0058
L-225201
3x300mm²
Ald

465m
1983

M56

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1016
L-225201
3x300mm²
Ald

1716m
1992

GEM. GRENZE
SCHIERS

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0047
L-225201
3x300mm²
Ald

1480m
1992

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1018
L-225201
3x300mm²
Ald

3488m
1990

GEM. GRENZE
SCHIERS/LUZEIN

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0046
L-225201
3x300mm²
Ald

2245m
1990

GEM. GRENZE
LUZEIN/JENAZ

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1020
L-225201
3x300mm²
Ald

131m
1987

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0045
L-225201
3x300mm²
Ald

625m
1987

GEM. GRENZE
JENAZ/LUZEIN

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1005
L-225201
3x300mm²
Ald

200m
1987

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1023
L-225201
3x300mm²
Ald

267m
1985

GEM. GRENZE
LUZEIN/FIDERIS

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0059
L-225201
3x300mm²
Ald

1734m
1985

GEM. GRENZE
FIDERIS/LUZEIN

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0060
L-225201
3x300mm²
Ald

765m
1985

M6

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1024
L-225201
3x300mm²
Ald

502m
1987

GEM. GRENZE
LUZEIN/KÜBLIS

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0042
L-225201
3x300mm²
Ald

681m
1987

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

KL06-0017
L-225201
3x1x500mm²
GKT CU

458m
1987

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0053
L-143148
3x300mm²
Ald

1680m
1993

M64

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1013
L-143148
3x300mm²
Ald

195m
1983

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0022
L-143148
3x300mm²
Ald

148m
1983

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0021
L-143148
3x300mm²
Ald

343m
1983

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0020
L-143148
3x300mm²
Ald

1327m
1983

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

KL06-0018
L-186346
3x1x500mm²
GKT CU

15m
1998

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

KL06-0014
L-181834
3x1x500mm²
GKT CU

255m
1900

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0019
L-143148
3x300mm²
Ald

49m
1983

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0018
L-143148
3x300mm²
Ald

465m
1983

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1015
L-143148
3x300mm²
Ald

1715m
1992

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0017
L-143148
3x300mm²
Ald

1480m
1992

M43

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1017
L-143148
3x300mm²
Ald

979m
1990

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0038
L-143148
3x300mm²
Ald

48m
1990

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0039
L-143148
3x300mm²
Ald

48m
1990

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0016
L-143148
3x300mm²
Ald

2510m
1990

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0015
L-143148
3x300mm²
Ald

2245m
1990

M21

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1019
L-143148
3x300mm²
Ald

131m
1987

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0014
L-143148
3x300mm²
Ald

625m
1987

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1006
L-143148
3x300mm²
Ald

200m
1987

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0013
L-143148
3x300mm²
Ald

267m
1985

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0012
L-143148
3x300mm²
Ald

1734m
1985

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0011
L-143148
3x300mm²
Ald

765m
1985

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-1025
L-143148
3x300mm²
Ald

502m
1987

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0010
L-143148
3x300mm²
Ald

681m
1987

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

KL06-0016
L-143148
3x1x500mm²
GKT CU

444m
1987

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0036
L-186346
3x300mm²
Ald

1222m
1983

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

FL06-0037
L-0186347
3x300mm²
Ald

1220m
1983

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

KL06-0019
L-0186347
3x1x500mm²
GKT CU

15m
1900

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

KL06-0015
L-0186347
3x1x500mm²
GKT CU

166m
1993

MX

TP:
ESTI:
A:
TYP:
INFO:
L:
BJ:

KL06-1079
L-0186347
3x1x1200mm²
XDRCU-ALT

42m
2017

TP:
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