Unb, 2005, Energie Uster AG

Huser-Peyer, WEVA-Modul, 2005, Energie Uster AG

Stadt Uster

Cellpack, WEVA-Modul Cellpack, WEVA-Modul Cellpack, WEVA-Modul

Cellpack, WEVA-Modul

GKN 3x16/16 (46)

GKN 3x16/16 (19)

GKN 3x10/10 (64)

GKN 3x10/10 (65)

OB 1 Reserve

OB 3 VK 501 Burgstrasse 50, Burgstrasse K24- - K26

OB 2 VK 502 Burgstrasse 71, Burgstrasse K27 + K28

OB 0 (E) Anspeisung von Abgang 21, NS-Verteilung

4 Trafo 2
XKT 3x(1x50)

3 Trafo 1
XKT 3x(1x50)

OB 4 VK 84 Stauberberg-/ Burgstrasse, VK 78 Blindenholz-/ Nossikerstrasse
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1 TS 44 Herracher
XKDT-YT 3x1x150/35 (28)
ESTI-Nr. L-221'197

Huser-Peyer, 2005, Energie Uster AG
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OB 5 VK 81 Bonstetten-/ Heusser-Staub-Str., Heusser-Staub-Str. K15 - K24 // VK 83 Heusser-Staub-/ qmmm_‘mnxw_‘m:mmmw
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19 VK 502 Burgstrasse 71, Kabel 2
GKN 3x150/150 (84)

18 VK 502 Burgstrasse 71, Kabel 1
GKN 3x150/150 (22)

17 VK 81 Bonstetten-/ Heusser-Staub-Strasse, Kabel 2
GKN 3x(1x300/100) Cu

16 VK 81 Bonstetten-/ Heusser-Staub-Strasse, Kabel 1
GKN 3x(1x300/100) Cu

15 Trafo 2

Trafo-flex 4x1x150
Trafo-flex 4x1x150
Trafo-flex 4x1x150

14 VK 78 Blindenholz-/Nossikerstr. (Kabel 2)
GKN 3x(1x300/100) Cu

13 VK 78 Blindenholz-/Nossikerstr. (Kabel 1)
GKN 3x(1x300/100) Cu

12 Reserve

11 Léangstrenner, Doppelgriff mit Abgang 10

10 Léngstrenner, Doppelgriff mit Abgang 11

9 Reserve-Platz

8 Burgstrasse 57, 59, 61
GKN 3x50/50 (82)
GKN 3x25/25 (81)

7 Burgstrasse 63, 65, 67
GKN 3x25/25 (83)

6 Trafo 1

Trafo-flex 4x1x150
Trafo-flex 4x1x150
Trafo-flex 4x1x150

5 Projekt: VK 569 Burgstr. 59 (Kabel 2)

4 Projekt: VK 569 Burgstr. 59 (Kabel 1)

3 VK501 Burgstrasse 50, Kabel 2
GKN 3x150/150 (80)

2 VK501 Burgstrasse 50, Kabel 1
GKN 3x150/150 (79)

1 Burgstrasse 54, 56
GKN 3x35/35 (78)
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