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, ' EVU-Beratung AG
\ L Elektroplanung fur Elektrizitatswerke, 9403 Goldach , 9326 Horn, Telefon 071 841 30 50
Industrie und Gewerbe info@evu-beratung.ch, www.evu-beratung.ch
Polaro AG Plangrésse Gezeichnet 03.06.2026 / MW
A3 Geandert 02.07.2026 / JD
Massstab Geéndert
Neubau TS Polaro 1:250 Geandert
Situationsplan A
P 226042 / 2.1 :




